PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

WE WLOCLAWKU
Znak sprawy z EZD RP: NHS.5211.57.2025 Wiloclawek, 06.03.2025 r.
Tytul sprawy: NHS.5211.2.12.2.2025 Egz. nr 1

NHS.5211.2.13.2.2025

Wojt Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
DLA GMINY BARUCHOWO ZA ROK 2024

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wtloctawku dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
poz. 2294), dokonal oceny obszarowej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz szacowania
ryzyka zdrowotnego konsumentow zwigzanego ze spozyciem wody na terenie Gminy Baruchowo za rok
2024.

W wode przeznaczona do spozycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia przez wodociagi
Klotno i Skrzynki w roku 2024 zaopatrywanych bylo 3286 mieszkancdéw Gminy Baruchowo.

Producentem wody pochodzacej z wodociagdw Klotno i Skrzynki byl Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z 0.0. Baruchowo 54, 8§7-821 Baruchowo. Dobowa produkcja
wody w roku 2024 z wodociagu Klotno wynosita 573 m?, a z wodociggu Skrzynki 150 m?>.

Proces uzdatniania wody na stacjach uzdatniania w miejscowosciach Klotno i Skrzynki opiera sie
na napowietrzaniu w aeratorach wodno-powietrznych i filtracji na filtrach ci$nieniowych zamknietych
zelazowo-manganowych, gdzie nastepuje redukcja zwigzkdéw zelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana
jest do zbiornikow retencyjnych, a nastgpnie zestawem pompowym ttoczona jest do sieci odbiorczej. Istnieje
mozliwos¢ dezynfekceji wody podchlorynem sodu.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.0. Baruchowo 54,
87-821 Baruchowo zarzadzajacy wyzej wymienionymi wodociggami w ramach kontroli wewnetrznej
wykonywal badania jakosci wody w urzadzeniach wodociggowych w zakresie wymagan i czestotliwosci
okreslonych w  obowiazujacym  rozporzadzeniu. Badania jakosci wody prowadzono zgodnie
z harmonogramem pobierania probek wody uzgodnionym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wloctawku oraz po przeprowadzonych dzialaniach naprawczych.

W roku 2024 do badan laboratoryjnych z wodociggdw gminnych w ramach kontroli wewnetrzne;j
pobrano 14 probek wody. Badania probek wody w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym
wykonywalo Laboratorium MS LAB Sp. z o.0.,, ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin, posiadajace
udokumentowany system jakosci prowadzonych badan, zatwierdzony przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng.
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W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wloclawku z wodociagéw Ktlotno i Skrzynki tacznie do badan laboratoryjnych
pobrano 8 probek wody.

W prébkach wody pobranych z wodociagu Skrzynki w roku 2024 zaréwno w ramach prowadzonego
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wioctawku nadzoru sanitarnego jak i w ramach
kontroli wewnetrznej nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci wskaznikow fizykochemicznych
i mikrobiologicznych. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloctawku nie prowadzit postgpowania
administracyjnego w zakresie jakosci wody z wodociagu Skrzynki. Woda z wodociggu Skrzynki spetniala
wymagania odnoszgce si¢ do jakosci wody obowigzujacego rozporzadzenia w sprawie jakosci wody.

W jednej z probek wody pobranych z wodociagu Klotno w roku 2024 w ramach prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wloclawku nadzoru sanitarnego stwierdzono
obecnos¢ bakterii grupy coli w liczbie 9 jtk/100 ml wody. W zwiazku z tym, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wtoctawku stwierdzil warunkowa przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu Klotno (trwajaca 5 dni) i nakazal Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o0.0.. zarzadzajacemu ww. wodociggiem, podjecie natychmiastowych dziatan naprawczych
oraz poinformowanie odbiorcéw wody w sposdb skuteczny o ograniczeniach w korzystaniu z niej. Komunikat
przestano réwniez Wojtowi Gminy Baruchowo w celu rozpowszechnienia w sposéb umozliwiajacy
bezzwloczne zapoznanie si¢ z nim odbiorcow wody. Dziatania naprawcze przeprowadzone przez
zarzgdzajacego wodociggiem tj. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.0.,
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, polegajace na plukaniu sieci wodociagowej wody, doprowadzity
do uzyskania wody o wlasciwej jakosci, spetniajacej obowiazujace wymagania mikrobiologiczne.

Do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wtioctawku nie zglaszano reakcji
niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody na terenie gm. Baruchowo.

Biorac pod uwage powyzsze, mieszkancy gminy Baruchowo (z wyjatkiem okresu pogorszenia jakosci
wody) zaopatrywani byli w wode przydatna do spozycia przez ludzi, ktora spelniala wymagania okreslone
w zalgczniku nr 1 cze$¢ A tab. 1, cze$¢ B i czgs¢ C tab. 11 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), ktorej
spozycie nie stanowilo zadnego ryzyka dla zdrowia konsumentow.
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